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M
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D

Caixa para medidor

Entrada de serviço aérea

S

a

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

33

a

2x401

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

c

1 13

Luminária p/ lâmp. fluorescente

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
13 40

Iluminação (W)

600

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+N B1 220 V 2 20 1044 826 R 826 1.00 0.80 5.9 1.5 23.0 10.0 0.60 0.63 Ok

a 10 505 400 R 400 0.80 2.9 1.5 23.0 Ok

b 10 505 400 R 400 0.80 5.7 1.5 23.0 Ok

c 1 17 13 R 13 0.80 5.8 1.5 23.0 Ok

d 1 17 13 R 13 0.80 5.9 1.5 23.0 Ok

2 Tomadas F+N+T B1 220 V 4 2667 2400 R 2400 1.00 0.80 11.4 2.5 31.0 13.0 0.52 0.55 Ok

TOTAL 2 20 4 3711 3226 R 3226 0 0

2
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QM1

kW.h

10 A

6

10 A

1.5

(826 W)

R

1 (Iluminação)

13 A

2.5

(2400 W)

R

2 (Tomadas)

QD1

(3226 W)
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